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R32 Split Series

Modelos
3MXM40M2V1B
3MXM52M2V1B
SAMXM52M2V1B
3MXM68M2V1B
4MXM68M2V1B
4MXM80M2V1B
S5SMXM90M2V1B
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Precaucoes de seguranca

Leia atentamente as precaugbes contidas
neste manual antes de utilizar a unidade.

Este aparelho € enchido com R32.

 As precaugdes aqui descritas estao classificadas como AVISO e CUIDADO. Ambas contém informacdes
importantes relativamente a seguranga. Certifique-se de que cumpre todas estas precaugdes sem qualquer falha.
+ Significado das notificagbes de AVISO e de CUIDADO

A AVISO........... 0O nao cumprimento destas instru¢ées de forma correta podera resultar em ferimentos pessoais ou morte.

A CUIDADO.....O ndao cumprimento destas instrucoes de forma correta podera resultar em danos materiais ou
ferimentos pessoais, que poderao ser graves dependendo das circunstancias.

+ As marcagdes de seguranga apresentadas neste manual tém os seguintes significados:

0 Certifique-se de que segue as instrugdes. 9 Certifique-se de que efetua uma ligagao a terra. ® Nunca tente.

» Depois de concluida a instalagdo, execute uma operagao de teste para confirmar que nao ha defeitos e explique ao
cliente como operar o ar condicionado e cuidado do mesmo com o auxilio do manual de operagéao.
 As instrugdes originais estdo escritas em inglés. Todos os outros idiomas s&o tradugdes das instru¢des originais.

Peca a execugéao do trabalho de instalagéo ao seu representante ou a um técnico qualificado.
N&o tente instalar o ar condicionado por conta prépria. A instalagdo inadequada podera resultar em fugas de agua, choques elétricos ou incéndios.

* Instale o ar condicionado de acordo com as instrugdes no manual de instalagao.
A instalagao inadequada podera resultar em fugas de agua, choques elétricos ou incéndios.

» Assegure-se de utilizar somente os acessorios e pegas especificadas para realizar o trabalho de instalagao.
A ndo utilizagdo das pecgas especificadas podera resultar em quedas da unidade, fugas de agua, choques elétricos ou incéndios.

* Instale o ar condicionado numa base bastante forte para suportar o peso da unidade.
Uma base de resisténcia insuficiente podera resultar em queda do equipamento e causar ferimentos.

 Ainstalagéo elétrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicaveis, e conforme
as instrugdes disponibilizadas neste manual de instalacdo. Assegure-se de utilizar somente um circuito dedicado

a alimentagao elétrica.
A falta de capacidade do circuito de alimentagéo, bem como um servigo de instalagédo inadequado, pode resultar em choque elétrico ou incéndio.

+ Utilize um cabo com o comprimento adequado.
Nao utilize fios com fita adesiva ou extensdes, ja que isso podera provocar sobreaquecimento, choque elétrico ou incéndio.

+ Certifique-se de que toda a instalacao elétrica esta bem feita, de que sao utilizados os fios especificados e de que

as ligagbes dos terminais ou fios ndo estdo sob tenséo.
Ligagbes ou fixagdes de fios inadequadas podem resultar num aquecimento anormal ou em incéndios.

* Ao instalar os fios de alimentagao elétrica e ligar os fios entre as unidades de interiores e exteriores, coloque os
fios de forma a que a tampa da caixa de terminais possa ser bem apertada.
O posicionamento inadequado da tampa da caixa de terminais pode resultar em choque elétrico, fogo ou sobreaquecimento dos terminais.

+ Se o0 gas de refrigeracao verter durante a instalagéo, ventilar imediatamente a area. o
Podera ser produzido gas toxico se o gas de refrigeragao vier a entrar em contato com o fogo.

» Apo6s completar o trabalho de instalagéo, verifique se ndo ha vazamento de gas de refrigeragéo. 0
Poder-se-a produzir gas téxico se o gas de refrigeragao verter na divisdo e entrar em contacto com uma fonte de fogo, tal como um

irradiador-aquecedor, forno ou fogao.

Ao instalar ou transferir o ar condicionado, certifique-se de que purga o circuito de refrigerante para garantir que

nao tem ar e de que utiliza apenas o refrigerante especificado (R32).
A presenca de ar ou outras substancias estranhas no circuito de refrigerante provoca um aumento anormal da pressao, que pode resultar em
danos no equipamento e até ferimentos.

« Durante a instalagdo, fixe bem a tubagem do refrigerante antes de ligar o compressor.
Se os tubos de refrigerante nao estiverem instalados e se a valvula de paragem estiver aberta quando o compressor é executado, entrara ar,
provocando uma press&o anormal no ciclo de refrigeragéo, o que podera resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.

» Durante a bombagem, pare o compressor antes de retirar a tubagem do refrigerante.
Se o compressor ainda estiver a funcionar e a valvula de paragem for aberta durante a bombagem, entrara ar quando a tubagem do refrigerante
for retirada, o que causara uma pressao anormal no ciclo de refrigeragao e que resultard em danos no equipamento e até ferimentos.

+ Assegure-se de aterrar o ar condicionado. 9
Nao ligue a unidade a terra através de canalizagdes, cabos de para-raios ou do fio de ligagdo a terra do telefone. Uma ligagéo a terra
mal realizada pode provocar choques elétricos.

+ Certifique-se de que instala um disjuntor contra fugas para a terra.
Se néo instalar um disjuntor contra fugas para a terra, podera provocar choques elétricos ou incéndios.

* Na&o utilize quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelagao ou para limpar, que néo sejam os
recomendados pelo fabricante.

» O aparelho deve ser armazenado numa divisdo onde nao existam fontes de ignicdo em funcionamento continuo
(por exemplo, chamas abertas, um aparelho a gas ou um aquecedor elétrico em funcionamento).
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Precaucoes de seguranca

» Nao furar ou queimar.

» Tenha em atencgéo que os refrigerantes podem ser inodoros.

+ Este aparelho deve ser instalado, operado e armazenado numa divisdo de tamanho superior ao da area de piso minima.

* Respeite os regulamentos nacionais relativos ao gas.

/\ CUIDADO

» N&o instale o aparelho de ar condicionado em locais onde exista risco de fuga de gases inflamaveis. ®
Caso se verifique uma fuga de gas, a acumulacéo de gas perto do aparelho de ar condicionado podera provocar incéndios.

* Enquanto segue as instrugdes neste manual de instalagao, instale a tubagem de drenagem para assegurar uma
drenagem adequada e isolar a tubagem para evitar condensacao.
Uma tubagem de drenagem inadequada podera resultar em fugas de agua no interior e danos materiais.

 Aperte a porca de alargamento de acordo com o método especificado, como, por exemplo, com uma chave

dinamomeétrica.
Se a porca de alargamento estiver muito apertada, podera rachar ap6s uma utilizagéo prolongada, provocando fuga de refrigerante.

Certifique-se de que séo tomadas medidas adequadas para evitar que a unidade de exterior seja utilizada como abrigo por
animais pequenos.

Ao entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incéndio. Solicite ao
cliente que mantenha desobstruido o espago em redor da unidade.

» A temperatura do circuito de refrigerante sera elevada, mantenha as ligagdes elétricas entre unidades afastadas
de tubos de cobre que nao estao isolados termicamente.

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formagao em lojas, industrias ligeiras
€ em quintas, ou para utilizagdo comercial e doméstica por pessoas nao qualificadas.

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dB (A).

As informagOes seguintes devem ser fornecidas num local acessivel do sistema:
-instrugdes para desligar o sistema em caso de emergéncia

-nome e enderego dos bombeiros, da policia e do hospital

-nome, enderego e contactos telefénicos diurnos e noturnos para obter assisténcia.

Na Europa, a EN378 fornece a orientagéo necessaria deste livro de registos.

Acessorios

Acessorios fornecidos com a unidade de exterior:

(A Manual de instalagao + Manual do R32 1 Tubagem de drenagem

(© Conjunto do redutor

Encontra-se no fundo da embalagem. Encontra-se no fundo da embalagem.
(B Etiqueta da carga de refrigerante ®) Saco de parafusos
(] Corais uornated greenhouse gases covered (Para fixagdo das bandas de ancoragem dos fios elétricos)
by the Kyoto Protocol

o[ o f——
oo FFFF

D+@= k
i Encontra-se no fundo da embalagem.
(F) Etiqueta de gases fluorados com efeito © Tampao ) Tampao
de estufa em varios idiomas de drenagem (1) de drenagem (2)
&2,
1 g 6 / 3

Encontra-se no fundo da embalagem.
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Precaucoes para selecionar
a localizacao

1) Escolha um local suficientemente solido para aguentar o peso e a vibragao da unidade, onde o ruido do funcionamento nao seja
amplificado.

2) Escolha uma localizagao onde o ar quente expelido pela unidade ou o ruido de funcionamento ndo cause incomodo aos vizinhos
do utilizador.

3) Evite locais junto de um quarto ou de uma divisdo semelhante, para que o ruido de funcionamento ndo cause incémodos.

4) Deve haver espaco suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

5) Deve haver espago suficiente para a passagem do ar e ndo devem existir obstrugdes a volta da entrada e da saida de ar.

6) Nao deve haver a possibilidade de fuga de gas inflamavel perto do local.

7) Instale as unidades, os cabos de alimentagéo e as ligagdes elétricas entre unidades pelo menos 3 m afastadas de aparelhos de
televisdo e radio. Assim, ird impedir a interferéncia em imagens e sons. (Os ruidos podem ser ouvidos mesmo que esteja a mais
de 3 m, consoante as condi¢gbes de ondas de radio.)

8) Nas zonas costeiras ou noutros locais com uma atmosfera salgada de gas de sulfato, a corrosédo podera reduzir a vida util do ar
condicionado.

9) Uma vez que a agua flui do dreno para a unidade de exterior, ndo coloque nada que deva ser mantido afastado da humidade por
baixo da unidade.

NOTA
N&o podem ser instaladas penduradas do teto ou empilhadas.

/\ CUIDADO

Quando operar o ar condicionado numa temperatura ambiente exterior

baixa, certifique-se de que segue as instrugdes descritas abaixo.

+ Para evitar a exposi¢ao ao vento, instale a unidade de exterior com
o lado de sucgéao virado para a parede.

e Construa uma cobertura grande
e Construa um pedestal
» Nunca instale a unidade de exterior num local onde o lado de sucgéo
possa ficar exposto diretamente ao vento.

Instale a unidade a uma altura
. . . ficien ra evitar
» Para evitar a exposigdo ao vento, recomendamos que instale uma o erjlt:rfe tr?ap:esee far que se
placa defletora no lado de descarga de ar da unidade de exterior. ’ ~ T
* Em locais onde costuma cair bastante neve, escolha um local de
instalagdo onde a neve nao afete a unidade.
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Esquemas de instalacao da unidade
de interior/exterior

Para instalagcdo das unidades de interior, consulte o0 manual de instalagdo fornecido com as unidades.
(O esquema apresenta uma unidade de interior de montagem na parede.)

/\ CUIDADO

» Nao ligue a tubagem de ramificagéo integrada e a unidade de exterior quando executar apenas trabalhos na tubagem sem
ligar a unidade de interior para adicionar outra unidade de interior posteriormente.
Certifique-se de que nao entra qualquer sujidade ou humidade em nenhum dos lados da tubagem de ramificagéo integrada.
Consulte "7 Instalagéo das tubagens de refrigerante" na pagina 9 para obter detalhes.

« E impossivel ligar a unidade de interior apenas para uma divisdo. Certifique-se de que liga, pelo menos, 2 divisdes.

Aligacdo de alargamento
deve ser instalada no
exterior.

Corte o tubo de isolamento
térmico com um comprimento
adequado e envolva-o com fita
certificando-se de que nao
existe qualquer folga na linha
Quantidade de carga de de corte do tubo de isolamento.

refrigerante max. permitida Vede a folga
3MXM40M 2,2 kg do orificio do (mh
tubo com fﬂ’D
3(A)MXM52M 2,2 kg massa. [.'
. | U ® Envolva o tubo de
3MXM68M 2,4 kg Pegmlﬁa L;‘m gggaslo de v' isolamento com a fita
trabalho de mm g de acabamento de
AMXMESM 26kg abaixo da superficie 7 cima a baixo.
4MXMBOM 3,0kg do teto. ’
SMXM90M 3.3kg g Atubagem do refrigerante
A tubagem do refrigerante deve ‘ deve estar protegida
ser mantida no minimo. = izonttrla danost f|S|coz.
nstale uma tampa de
Avrea de piso minima para instalagéo g plastico ou equivalente.
250 mm g
3MXM4OM 47 m
3(A)MXM52M 4,7 m? %‘ = Providencie espaco para
3IMXM6ESM 55 m? 9% intervengdes técnicas na
_ instalagao elétrica e na
4MXM68M 6,5 m? tubagem.
4MXMBOM 8,6 m? =0
5MXM90M 10,4 m? Tampa da valvula de paragem
&
_ TR S
= 7 CGER| | T
. . [N
Se existir perigo de queda ou 60 = \9{{\\0’\‘)6 . X
capotamento da unidade, fixe a (Centrds dos orjf .O ° ‘(iﬁ»\ unidade: mm
unidade com os parafusos de base, p. ICios para
- } ranSos d
com arame ou utilizando outros meios. base)

Isole também a ligacéo na unidade de exterior.

Base de montagem Material de fixagéo

nivelada (pecas

opcionais) Tubo de isolamento

Se a localizagao nao permitir uma Fita Tampa de servigo
drenagem adequada, coloque a
unidade numa base de montagem

ivelad destal d S . .
;:;;?c;‘f’ni{;g” ;fnﬁ;fe - Utilize fita ou material de isolamento em todas as
gxterlor numa pOSIgéO,mvelada- ligagbes de modo a evitar a entrada de ar entre

aso contrario, podera ocorrer uma .
fuga ou acumulfgéo de Agua. as tubagens de cobre e o tubo de isolamento.

Certifique-se de que o faz se a unidade de
exterior estiver instalada acima.
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Instalacao

+ Instale a unidade na horizontal.
» Se a drenagem for adequada, a unidade podera ser instalada diretamente numa varanda em betado ou num local sélido.
+ Se for possivel a transmissao de vibragao ao edificio, utilize borracha a prova de vibragao (fornecimento local).

1. Ligagoes (orificio de ligagao)

Instale a unidade de interior de acordo com a tabela abaixo apresentada, que indica a relagao entre a classe da unidade de

interior e o orificio correspondente.

A classe total de unidades de interior que podem ser ligadas a esta unidade:

Tipo de bomba de calor:  3MXM40M* - Até 7,0 kW 4MXM68M* - Até 11,0 kW

3MXM52M* - Até 9,0 kW 4MXM80M* - Até 14,0 kW
3AMXM52M* - Até 9,0 kW 5MXM90M* - Até 15,5 kW
3MXM68M* - Até 11,0 kW

. 3MXM52M*
Porta 3MXM40M 3AMXM52M*
A 15,20,25, 35 15,20, 25, 35, 42

0 | (@@ (19,@.29(8)®@. 5
c | ®@®® (19.20.2955)®@. 5

Porta 3MXM68M* 4MXM68M*

A 15,20,25, 35, 42 15,20,25, 35, 42

B @@@ 50 , 60 15,20, 25,35, 42
# # # # # # # # # #
c | (1520252, 5 60 | (15202584250, 60
# # # # #
D (15),(20)(25),(35),(42), 50 , 60

Porta 4MXM80M* 5MXM90M*

A 15,20,25, 35, 42 15,20, 25, 35, 42

B @@@ 50 , 60 15,20, 25, 35, 42

o | (15)20,25.3)@.60/60.71 | (15)(20)(25)(3)(42), 50, 60
D | (15)20.29),3).@) 060,71 | (15),20)(25)(38)(3).(50).60) 7
: (15).20),(25)(35)(82)(50) (60), 7

Q : Utilize um redutor para ligar os tubos.
# @ Utilize os redutores N.° 2 e 4.
A : Utilize os redutores N.°5 e 6.
O : Utilize os redutores N.° 1 e 3.
Consulte "Como utilizar os redutores" na pagina 10 para obter informagdes sobre os nimeros dos redutores e respetivas formas.

Cuidados na instalacao

+ Verifique a resisténcia e o nivelamento do piso da instalagao para que a unidade n&o provoque qualquer vibragédo ou ruido apos
a instalagao.

» De acordo com o esquema da base, devera fixar a unidade de forma segura através dos parafusos da base. (Prepare 4 conjuntos
de anilhas, porcas e parafusos de base M10 e M8 disponiveis no mercado.)

+ E melhor aparafusar os parafusos de base até que o respetivo comprimento seja 20 mm a partir da superficie da base.

R 2
N7
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Recomendacao de instalacao da
unidade de exterior

Se existir uma parede ou outro obstaculo no caminho do fluxo de ar de entrada ou saida da unidade de exterior, siga as
recomendagdes abaixo.

Para qualquer um dos padrdes de instalagdo abaixo indicados, a altura da parede do lado de exaustédo devera ser igual ou inferior
a 1200 mm.

Mais de 100 Mais de 350
wY

Direcéo do ar

Mais Mais E[::

R de 100 de 350 TV

1200 ou
menos

Mais de 50 Mais de 50

Vista superior
Vista lateral

Paredes em trés lados

%
! Mais de 100

—
il

7,

Mais de 50

Mais de 350

2

unidade: mm
Vista superior
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Selecionar um local para instalacao
das unidades de interior

» O comprimento maximo permitido da tubagem do refrigerante e a diferenca de altura maxima permitida entre as unidades de
interior e de exterior sdo indicados abaixo.
(Quanto mais curta for a tubagem do refrigerante, melhor sera o desempenho. Efetue a ligagdo de modo a que a tubagem fique
0 mais curta possivel. O comprimento minimo permitido por divisdo é de 3 m.)

Classe da capacidade da unidade « | 3MXM52M* * N " *
de exterior 3MXM40M 3AMXM52M* 3MXM68M 4MXM68M 4MXM80OM 5MXM90M
Tupagem para cada unidade 25 m max. 25 m max. 25 mmax. | 25 m max. 25 m max. 25 m max.
de interior
Comprimento totgl da tubagem 50 m max. 50 m max. 50mmax. | 60 mmax. | 70mmax. | 75 m max.
entre todas as unidades
7 I I - —
Unidade de exterior
Unidade
de interior
Diferenca Diferenga
de nivel: T de nivel: . .
15 m max. Diferenca 15 m max. Diferenca Unidade de exterior
de nivel: de nivel:
7,5 m max. 7,5 m max.

Se a unidade de exterior for colocada numa posigao
superior a das unidades de interior.

Unidade de interior

Se a unidade de exterior for colocada numa posigao diferente.
(Inferior a posigdo de uma ou mais unidades de interior)

Instalacao das tubagens de refrigerante

1.

2,

Instalar a unidade de exterior

1) Quando instalar a unidade de exterior, consulte "Precaugées para selecionar a localizagao", na pagina 3, e os "Esquemas

de instalagado da unidade de exterior", na pagina 4.

2) Se for necessario trabalho de drenagem, siga os procedimentos abaixo.

Trabalho de drenagem

» Se a porta de drenagem estiver coberta pela base de
montagem ou pela superficie do piso, coloque pés de
apoio adicionais com, pelo menos, 1-1/4 pol. (30 mm)
de altura por baixo dos pés da unidade.

+ Em areas frias, ndo utilize um bocal de drenagem, tampbes
de drenagem (1,2) e uma mangueira de drenagem com a
unidade de exterior. (Caso contrario, a agua de drenagem
pode congelar, prejudicando o aquecimento.)

1) Coloque o tampéo de drenagem @ (1) e o tamp&o de
drenagem ® (2).
2) Coloque o bocal de drenagem ® .

© Tampéo de drenagem (1)

® Tampao de drenagem (2) m /\
ISIICUNENEE I
W;ﬁ
Q)
®Bocal de ng o \
<

drenagem | ado de saida de ar @Tampao de
drenagem (2)

Estrutura inferior
Tampao de drenagem

2227

Encaixe a estrutura
inferior.

Estrutura inferior

L
® Bocal de drenagem \

Mangueira (disponivel comercialmente;
dia. interior de 5/8 pol. (16 mm))

BPortugués



Instalacao das tubagens de refrigerante
3.

Tubagem do refrigerante

/\ CUIDADO

« Utilize a porca de alargamento fornecida com a unidade principal. (Para evitar que a porca de alargamento rache devido
a deterioragao provocada pelo tempo.)

» Para evitar fugas de gas, aplique 6leo refrigeracdo apenas na superficie interior do alargamento. (Utilize dleo de refrigeragéo
para R32.)

+ Utilize uma chave dinamométrica ao apertar as porcas de alargamento, para evitar os danos nas mesmas e fugas de gas.

» Na&o reutilize unides que ja tenham sido utilizadas.

» Ainstalacao devera ser executada por um instalador, sendo que a escolha dos materiais € a instalagao devem estar em
conformidade com a legislagéo aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel que devera ser utilizada ¢ a EN378.

+ Certifique-se de que a tubagem local e as liga¢des n&o sao sujeitas a esforgo.

Alinhe os centros de ambos os alargamentos e aperte as porcas de alargamento 3 ou 4 voltas, a mdo. Em seguida,
aperte totalmente com a chave dinamométrica.

[Aplicar 6leo] [Apertar]

Aplique 6leo de refrigeracéo
na superficie interior
do alargamento.

Nao aplique 6leo de refrigeracao Chave dinamométrica

na superficie exterior.

Porca de alargamento

Chave de bocas

Uni&o da tubagem

Porca de alargamento
N&o aplique dleo de refrigeracéo
na porca de alargamento para evitar
apertar com um binario excessivo.

Binario de aperto da porca abocardada

@ 1/4 pol. (6,4 mm)

10-1/2 — 12-3/4 ft o Ibf (14,2-17,2 N e m)

@ 3/8 pol. (9,5 mm)

24-1/8 — 29-1/2 ft o Ibf (32,7-39,9 N e m)

36-1/2 — 44-1/2 ft @ Ibf (49,5-60,3 N e m)

(

(
@ 1/2 pol. (12,7 mm)
@ 5/8 pol. (15,9 mm)

45-5/8 — 55-5/8 ft e Ibf (61,8-75,4 N @ m)

Largura nas areas planas

11/16 pol. (17 mm) 3/4 pol. (19 mm)

7/8 pol. (22 mm)

11/16 pol. (27 mm)

Binario de aperto
da tampa da valvula

10-1/2 — 12-5/8 t o Iof
(14,2-17,2 N o m)

12-5/8 — 15-3/8 ft ® Ibf
(17,1-20,9 N o m)

35-3/8 — 44-1/8 ft o Ibf
(48-59,8 N e m)

16 — 20-1/4 t o Iof
(21,6-27,4 N o m)

8 —10-7/8 ft » Ibf
(10,8-14,7 N o m)

Binario de aperto do tampéo
do orificio de saida

BPortugués 8



Instalacao das tubagens de refrigerante

4. Evacuar o ar com uma bomba de vacuo e verificar se existem fugas de gas

/\AVISO

» N&o misture qualquer substancia para além do refrigerante especificado (R32) no ciclo de refrigeragéao.

» Se ocorrerem fugas de gas refrigerante, ventile a divisdo imediatamente e tanto quanto possivel.

+ O R32, assim como outros refrigerantes, devem ser sempre recolhidos e nunca devem ser libertados diretamente para o ambiente.

+ Utilize uma bomba de vacuo exclusivamente para o R410A ou R32. Utilizar a mesma bomba de vacuo para diferentes
refrigerantes pode danificar a bomba de vacuo ou a unidade.

 Utilize ferramentas para R32 ou R410A (como indicador do coletor, mangueira de carga ou adaptador da bomba
de vacuo).

» Durante os testes, nunca pressurize as aplicagdes com uma pressao superior a pressdo maxima permitida (conforme
indicado na placa de especificagbes da unidade).

+ Se existirem fugas do gas do refrigerante, ventile a area de imediato. Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

» Nunca entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

» Quando o trabalho na tubagem estiver concluido, & necessario purgar o ar e verificar quanto a fugas de gas.

+ Se utilizar refrigerante adicional, efetue a purga do ar dos tubos do refrigerante e da unidade de interior com uma bomba
de vacuo e, em seguida, carregue o refrigerante adicional.

« Utilize uma chave hexagonal (4 mm) para operar a haste da valvula de paragem.

» Todas as unides dos tubos de refrigerante devem ser apertadas com uma chave dinamomeétrica ao binario de aperto
especificado.

1) Ligue o lado da projegdo da mangueira de carga (proveniente do coletor do indicador) ao orificio de saida da valvula de paragem.

2) Abra totalmente a valvula de baixa presséo (Lo) e feche completamente a valvula de alta presséao (Hi).
(Posteriormente, a valvula de alta pressdo nao requer qualquer operagao.)

3) Acione a bomba de vacuo e certifique-se de que o indicador da pressdo do composto apresenta uma leitura de —0,1 MPa
(=76 cmHg).
Evacuacao durante pelo menos 1 hora é recomendada.

4) Feche a valvula de baixa presséo (Lo) do coletor do indicador e pare a bomba de vacuo.
(Mantenha este estado durante 4-5 minutos para se certificar de que o ponteiro do indicador da pressdo do composto n&o oscila.
Se este retroceder, tal podera indicar a presenga de humidade ou uma fuga nas pegas de ligagao. Depois de inspecionar todas as
ligacdes, desapertar e voltar a apertar as porcas, repita os passos 2 a 4.)

5) Retire as tampas da valvula de paragem do liquido e da valvula de paragem do gas.

6) Rode a haste da valvula de paragem do liquido 90 graus para a esquerda com uma chave hexagonal para abrir a valvula.
Feche-a apds 5 segundos e verifique se existe uma fuga de gas.
Com uma solugao de agua com sabéo, verifique se existe uma fuga de gas no alargamento da unidade de interior,
no alargamento da unidade de exterior e nas hastes das vélvulas.
Ap0s a verificagao estar concluida, limpe a solugdo de agua com sabao.

7) Retire a mangueira de carga do orificio de saida da valvula de paragem do gas e, em seguida, abra totalmente as valvulas
de paragem do liquido e do gas.
(Nao tente rodar a haste das valvulas para além do respetivo batente.)

8) Aperte as tampas da valvula e os tampdes dos orificios de saida para as valvulas de paragem do liquido e do gas com uma

chave dinamomeétrica com os binarios especificados.
Consulte "3. Tubagem de refrigerante™ na pagina 7 para obter mais informagdes.
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Instalacao das tubagens de refrigerante

5.

Carregar com refrigerante

1) Se o comprimento total da tubagem de todas as divisdes exceder o numero indicado abaixo, carregue com mais 20 g de

refrigerante (R32) por cada metro adicional de tubagem.

3MXM40M, 3MXM52M, 3BAMXM52M,
3MXM68M, 4MXM68M, 4AMXM80M, 5SMXM90M

Comprimento total da tubagem para todas as divisGes 30m

Classe da capacidade da unidade de exterior

Informagdes importantes acerca do refrigerante utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

N&o liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor GWP"): 675 () GWP = global warming potential, potencial de aquecimento global

Preencher com tinta indelével,

B ® a carga de refrigerante fornecida com o produto,

B a quantidade de refrigerante adicional carregada no local e
B ®+®@ a carga total de refrigerante

na etiqueta da carga do refrigerante fornecido com o produto.

A etiqueta preenchida deve ser colada junto ao orificio de carregamento do produto (por ex., no interior da tampa
da valvula de paragem).

- - 1 carga de refrigerante fornecida com o produto: consulte a placa
lLll Contains fluorinated greenhouse gases covered 4 - ~ .
LY by the Kyoto Protocol I de especificagdes da unidade
naz D= kg 2 quantidade de refrigerante adicional carregada no local
1 (Consulte as informagdes acima apresentadas para saber qual
®= kg a quantidade reabastecimento de refrigerante.)

® 2 3 carga total de refrigerante
ﬁ ©) 4 Contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo
H l:' ®D+@= kg | , Protocolo de Quioto
- i 5 unidade de exterior
6 5 6 cilindro do refrigerante e coletor para carregamento
_______________________________________________________________ Jd
NOTA:
Podera ser necessaria uma implementagéo nacional da regulagédo da UE sobre determinados gases fluorados com efeito de
estufa de modo a colocar o idioma nacional oficial adequado na unidade. Desta forma, é fornecida uma etiqueta de gases
fluorados com efeito de estufa em varios idiomas com a unidade.
Estdo ilustradas instrugdes sobre como colar na parte traseira dessa etiqueta.
/\ CUIDADO
Mesmo que a valvula de paragem esteja totalmente fechada, poderao ocorrer fugas de refrigerante. Nao retire a porca de
alargamento durante um longo periodo de tempo.
BPortugués 10



Instalacao das tubagens de refrigerante

6. Instalacao das tubagens de refrigerante |

N
| | : Certifique-se de que
i H coloca uma tampa.
Chuva Se nao estiver disponivel
uma tampa de alargamento,

/N\AVISO

» Na&o utilize ndo 6leo mineral na parte do alargamento.

Cuidados a ter ao manusear os tubos

1) Proteja a extremidade aberta do tubo quanto a p6 e humidade. >
2) Todas as dobragens de tubos devem ser tao ligeiras quanto possivel. \&

Utilize um dobra-tubos para a dobragem.

Selegao de cobre e materiais de isolamento térmico
Quando utilizar encaixes e tubos de cobre comercial, respeite o seguinte:

1) Material de isolamento: espuma de polietileno

taxa de transferéncia de calor: 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 a 0,045 kcal/mh°C)
A temperatura da superficie do tubo de gas refrigerante atinge 110°C no max.
Selecione materiais de isolamento térmico que suportem esta temperatura.
2) Certifique-se de que efetua o isolamento da tubagem de gas e de liquido e que
providencia as dimensodes de isolamento apresentadas abaixo.

Tubo de gas

D.E.: 9,5 mm, 12,7 mm/Espessura: 0,8 mm (C1220T-0)
D.E.: 15,9 mm/Espessura: 1,0 mm (C1220T-O)

Tubo de liquido

D.E.: 6,4 mm/Espessura: 0,8 mm (C1220T-O)

Isolamento do tubo de gas |D.l.: 12-15 mm, D.I.: 16-20 mm/Espessura: 13 mm min.

Isolamento do tubo
de liquido

D.l.: 8-10 mm/Espessura: 10 mm min.

D.E.: 6,4 mm, 9,5 mm/30 mm ou mais
Raio de dobragem minimo |D.E.: 12,7 mm/40 mm ou mais
D.E.: 15,9 mm/50 mm ou mais

Parede

cubra a boca de

alargamento com fita para
manter a sujidade ou a

agua afastadas.

Ligagdes elétricas entre unidades

Tubo de gas
Tubo de liquido

Isolamento
do tubo de gas

Isolamento
do tubo de liquido

Fita de acabamento  Mangueira de drenagem

3) Utilize tubos de isolamento térmico separados para os tubos de gas e liquido refrigerante.
4) A tubagem e outras pegas sob pressao deverao estar em conformidade com a legislagao aplicavel e deverao estar
preparadas para o refrigerante. Utilize cobre sem soldas desoxidado com &cido fosférico para o refrigerante.

Abocardamento da

extremidade do tubo

1) Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.
2) Retire as rebarbas com a superficie de corte
virada para baixo, de forma a que as lascas

néo entrem no tubo.

3) Coloque uma porca de alargamento no tubo.

4) Efetue o alargamento do tubo.

5) Verifique se o abocardamento é realizado

corretamente.

(Corte exatamente IE]]
)

nos angulos retos.

Retire as rebarbas

Ajuste exatamente na posi¢gdo mostrada abaixo.

Alargamento

Ferramenta de
alargamento para R32

Ferramenta de alargamento convencional

1A
AV
| #Matriz

. . Tipo de embraiagem | Tipo de porca com orelha
Tipo de embraiagem (Tipo rigido) (Tipo imperial)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Checagem

A superficie interna
do alargamento deve
estar impecavel.

A extremidade do cano
deve estar alargada de
maneira uniforme formando
um circulo perfeito.

Certifique-se de que
a porca esta ajustada.

+ Evite a penetragéo de 6leo mineral no sistema, visto que isso iria reduzir o tempo de vida util das unidades.
Nunca utilize uma tubagem que tenha sido utilizada para instalagdes anteriores. Utilize apenas as pegas fornecidas com

a unidade.

Nunca instale um secador nesta unidade R32 para garantir o seu tempo de vida util.
O material de secagem podera dissolver-se e danificar o sistema.
Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gas refrigerante.

11
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Como utilizar redutores

N.°1 N.°2 N.°3 N.c4 N.°5 N.°6
$15.9 $12.7 $15.9 $12.7 $15.9 $15.9
— $12.7 — ¢9.5 — $12.7  — $9.5 — $9.5 — $9.5

P p

Junta (1)

Junta (2)

154

Redutor e junta

Utilize os redutores fornecidos com a unidade, conforme descrito abaixo.
1) Ligar um tubo de ¢$12,7 a um orificio de ligagéo do tubo do gas para $15,9:

Bt

Certifique-se de
que instala a junta.

Porca de alargamento (para ¢15,9)

: \ Tubagem entre unidades
N.°3

Porta de ligagdo da unidade de exterior

2) Ligar um tubo de ¢9,5 a um orificio de ligagédo do tubo do gas para ¢15,9:

D)

O

N.°6 N.°5
Certifique-se de que instala a junta.

—/&Porca de alargamento (para ¢9.5)

3) Ligar um tubo de ¢9,5 a um orificio de ligagéo do tubo do gés para ¢$12,7:

=k

=

\ N.°2 N.° 4

Certifique-se de que instala a junta.

» Quando utilizar o conjunto do redutor acima apresentado, tenha
cuidado para nao apertar excessivamente a porca ou o tubo
mais pequeno podera ficar danificado. (cerca de 2/3 - 1 do
binario normal)

» Apliqgue uma camada de 6leo de refrigeragéo no orificio de
ligagéo roscado da unidade de exterior onde a porca de
alargamento € inserida.

« Utilize uma chave adequada para evitar danificar a rosca da
ligacao apertando excessivamente a porca de alargamento.

BPortugués

—/&Porca de alargamento (para ¢$12,7)

Binario de aperto da porca abocardada

Porca de alargamento 32,7-39,9 N'm
para ¢9,5 (333-407 kgf-cm)
Porca de alargamento 49,5-60,3 N'm

para $12,7

(505-615 kgf-cm)

Porca de alargamento
para $15,9

61,8-75,4 N-m
(630-769 kgf-cm)
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Operacao de bombagem

Para proteger o ambiente, certifique-se de que efetua a bombagem quando transferir ou eliminar a unidade.

1) Retire a tampa da valvula de paragem do liquido e da valvula Focn
de paragem do gas. echar

2) Efetue a operagéo de arrefecimento forgado. T

3) Apos 5 a 10 minutos, feche a valvula de paragem do liquido
com uma chave hexagonal.

4) Apos 2 a 3 minutos, feche a valvula de paragem do gas e pare
a operagao de arrefecimento forgado.

Vélvula de

paragem do gas Chave hexagonal

Valvula de

paragem do liquido
Tampas
de valvulas

1 . Provocar o funcionamento

1) Desligue a alimentagéo.
2) Retire a tampa de servigo (2 parafusos).
3) Retire a tampa dos interruptores da PCB de assisténcia (1 parafuso).
4) Desligue SW5 e SW6.
5) Coloque o interruptor do modo de funcionamento (SW2) em FRIO.
6) Volte a apertar a tampa dos interruptores da PCB de assisténcia (1 parafuso).
7) Ligue a alimentagéo.
8) Carregue no interruptor de funcionamento forgcado (SW1) da PCB de assisténcia.

HInicie a operagéo de arrefecimento forgcado.

Para parar o funcionamento forgado, carregue novamente no interruptor de funcionamento forgado (SW1).

/\AVISO

N&o retire a tampa dos interruptores, exceto se a alimentagao tiver sido desligada. (Risco de choque elétrico)

PCB de assisténcia
S502

hi

S2

~N »wmoom

Q
wen) (oE) FuEER]

ENNERES

O 4 cooL kAt
(|
—

swa—/l:l
SW1 —/D
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Ligacoes elétricas

/N\AVISO

Nao utilize fios com fita adesiva, fios torcidos, extensdes ou ligagdes com erupgdes, ja que isso podera provocar
sobreaquecimento, choque elétrico ou incéndio.

» Nao utilize pegas elétricas adquiridas a nivel local no interior do produto. (Ndo ramifique a energia para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes.) Fazé-lo pode provocar choque elétrico ou incéndio.

« Certifique-se de que instala um disjuntor contra fugas para a terra. (Um que possa lidar com mais harmoénicas mais elevadas.)
(Esta unidade utiliza um inversor, o que significa que deve ser utilizado um disjuntor contra fugas para a terra capaz de lidar
com harménicas para evitar avarias do proprio disjuntor contra fugas para a terra.)

+ Utilize um disjuntor de desativagao de todos os polos com, pelo menos, 3 mm entre folgas nos pontos de regulagéo.

» Na&o ligue a linha de alimentagado a unidade de interior. Fazé-lo pode provocar choque elétrico ou incéndio.

<Procedimento para estabelecer ligacbes elétricas> ) )
Unidade de exterior

1) Descarne o isolamento do fio (3/4 pol. (20 mm)).

2) Ligue os fios de ligagéo entre as unidades de
interior e de exterior de forma a que os nimeros
dos terminais correspondam. Aperte bem os
parafusos dos terminais. Recomendamos uma
chave de fendas plana para apertar os parafusos.
3) Certifique-se de que os simbolos das ligagoes Unidade
elétricas e das tubagens correspondem. de interior

4) Puxe ligeiramente o fio para se certificar de
que este néo sai.

5) Passe a cablagem através do corte na parte
inferior da placa de protecao e instale a placa
de protecéo.

6) Apos a conclusdo do trabalho, volte a colocar a tampa de servigo na respetiva posigéo original.

Fio da fonte de alimentagao
3 nlcleos 2,5 mm? ou mais
HO5RN

(Certiﬁque-se de que utiliza os circuitos dedicados. )

Disjuntor de Disjuntor contra 50 Hz
seguranga fugas para a terra 220-240 V

Para a divisdo D

Ligagao elétrica entre unidades
Para a divisdo C 4 nacleos 1,5 mm? ou mais
HO5RN

~

Para a divisdo B

Para a divisdo E

Equipamento em | H
conformidade com

a EN/IEC 61000-3-12
(com base na
medicéo atual)

Wh

u Divisao A Divisdo B I ]::

Organize os fios de forma a que
a abertura de servigo ou outras
pecas estruturais nao fiquem
elevadas.

(o]

ligue-os com seguranca.

Utilize os fios especificadosj

BPortugués 14



Ligacoes elétricas
/\ CUIDADO

* Precaugdes a tomar nas ligagdes elétricas da fonte

de alimentagao. Se for necessario utilizar fios torcidos, Terminal de engaste
certifique-se de que utiliza um terminal de engaste redondo @‘\ Fio torcido
\_Flo torcido

para ligagao aos terminais da fonte de alimentagéao

Anilha plana

= Parafuso

Parafuso 1~ Parafuso

@) A /Term'nal

do engaste ~_Aniha plana

=~ . -

Terminal ey T Terminal de engaste
de engaste Anilha plana

QO Bom % Incorreto
Vista de seta A

+ Quando ligar as ligagbes elétricas entre unidades a placa de bornes utilizando + Certifique-se de que o fio de
um cabo elétrico unifilar, certifique-se de que a extremidade do cabo esta frisada. ligacéo a terra entre o alivio
A realizagéo de trabalhos inadequados podera provocar aquecimento ou incéndios. de tenséo e o terminal
€ mais comprido
do que outros @
fios. _
Uma extensao descarnada excessiva
H Descarne a extremidade [poderé provocar choques elétricos ] 1-3
do fio até este ponto. ou fugas de corrente.
B
alalalm OBom X Incorreto A
OBom X Incorreto
Descarnar o fio na placa de bornes
Ligagao a terra
gac A<B

Este ar condicionado deve possuir ligagao a terra. Para ligacao a terra, siga todos os cddigos elétricos
locais e estatais.
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Poupanca de eletricidade em modo
de espera

| 3MXM40M, 3MXM52M, 3AMX52M apenas |

A fungao de poupanca de eletricidade em modo de espera desliga a fonte de alimentagao da unidade de
exterior e configura a unidade de interior para modo de poupanga de eletricidade em modo de espera,
reduzindo assim o consumo de energia do ar condicionado.

A fungao de poupanca de eletricidade em modo de espera funciona nas seguintes unidades de interior.

‘ Para os tipos FTXM, FTXP, FTXJ
/\ CUIDADO

A fungdo de poupanca de eletricidade em modo de espera ndao pode ser utilizada para outros modelos
que nao os especificados.

* Procedimento para ligar a fungido de poupanga de

eletricidade em modo de espera

1) Verifique se a fonte de alimentagao principal esta
desligada. Desligue-a se ndo estiver desligada.

2) Remova a tampa da valvula de paragem.

3) Desligue o conector seletivo para poupanca
de eletricidade em modo de espera.

4) Ative a fonte de alimentagao principal.

Funcgéo de poupanga de Funcéo de poupanga de
eletricidade em modo de eletricidade em modo de
espera desligada. espera ligada.

A fungdo de poupanca de eletricidade em modo de espera é desligada antes
de a unidade ser embalada.

/\ CUIDADO

* Antes de ligar ou desligar o conector seletivo para poupanga de eletricidade em modo de espera, certifique-se de que a fonte
de alimentacgéo principal esta desligada.

* O conector seletivo para poupanca de eletricidade em modo de espera é necessario se for ligada uma unidade de interior que ndo
a aplicavel mencionada acima.

Regulacao de divisao prioritaria

+ Para utilizar a regulagéo de divis&o prioritaria, as regulagdes iniciais devem ser efetuadas quando a unidade é instalada. Explique
a regulacao de divisao prioritaria, conforme descrito abaixo, ao cliente e confirme se o cliente pretende ou néo utilizar a regulagéo
de divisao prioritaria.

A regulagéo na sala de estar e no quarto de hdspedes é conveniente.

1. Sobrea funcao de regulacao de divisao prioritaria
A unidade de interior a qual é aplicada a regulagdo de divisado prioritaria tem prioridade nos seguintes casos.

1-1. Prioridade do modo de funcionamento
O modo de funcionamento da unidade de interior que é definida para a regulagao de divis&o prioritaria tem prioridade.
Se a unidade de interior definida estiver a funcionar, todas as unidades de interior ndo funcionam e entram em modo
de espera, segundo o modo de funcionamento da unidade de interior definida.

1-2. Prioridade durante o funcionamento de alta poténcia
Se a unidade de interior definida para regulacéo de divis&o prioritaria estiver a funcionar a alta poténcia, as
capacidades de outras unidades de interior serdo ligeiramente reduzidas. A fonte de alimentagdo da prioridade
a unidade de interior que é definida para regulacéo de divisao prioritaria.

1-3. Prioridade em funcionamento de baixo ruido
Regular a unidade de interior para funcionamento de baixo ruido fara com que a unidade de exterior funcione
silenciosamente.

BPortugués 16



Regulacao de divisao prioritaria

Procedimento de regulagao

Deslize o interruptor para o lado ATIVADO, para que o interruptor que corresponde a tubagem seja ligado a unidade de
interior a ser definida. (Na figura abaixo apresentada, € a divisdo A.) Assim que as regulacdes estiverem concluidas,

reinicie a alimentagéo.

Certifique-se de que apenas define uma diviséo

PCB de assisténcia

Retirar
tampa dos
interruptores 7
Parafuso O Es
o [EAN__|
O |=
| O &
2
O (5:1 HEAT
o ==
—9
—C)

Interruptor de regulagéo
da diviséo prioritaria (SW4)

LIGADO

DESLIGADO
e
Wb
—dc
—{s

S\

Regulacao do modo de baixo ruido

noturno

» Se pretender utilizar o modo de baixo ruido noturno, as regulagdes iniciais devem ser efetuadas quando a unidade ¢ instalada.

Explique o modo de baixo ruido noturno, conforme

descrito abaixo, ao cliente e confirme se o cliente pretende ou néo utilizar o modo de baixo ruido noturno.

Acerca do modo de baixo ruido noturno

A fungdo de modo de baixo ruido noturno reduz o ruido de funcionamento da unidade de exterior durante a noite.
Esta funcéo é util se o cliente estiver preocupado com os efeitos do ruido de funcionamento para os vizinhos.

No entanto, se 0 modo de baixo ruido noturno
estiver a funcionar, a capacidade de arrefecimento
sera guardada.

Procedimento de regulagdo _
Ligue o interruptor do modo baixo ruido noturno [F g‘f:]"af
pa dos
(SW6-1). g / interrup-
tores
§ Parafuso

Bloqueio do

Bloqueio do modo
calor (SW5-1)

~x
§

modo CALOR
<SW5-1>

PCB de assisténcia

R
[

g&@oooo

+ Utilize o interruptor de Bloqueio do modo CALOR (SW5-1) na posi¢ao "ACTIVAR".

17

Interruptor de regulagéo do
modo de baixo ruido noturno
(SW6-1)

LIGADO DESLIGADO
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Bloqueio do modo FRIO <S§15>

» Utilize o conector S15 para definir a unidade apenas para frio.
Definir apenas para frio (C): curto-circuite os pinos 3 e 5 do conector <S15>
As especificagdes que se seguem aplicam-se a caixa do conector € aos pinos.
Produtos ST Caixa: VHR-5N
Pino: SVH-21T-1,1
Tenha em atencao que o funcionamento forgado também é possivel no modo FRIO.

Modo FRIO (C)

I
I —

BPortugués
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Operacao experimental e teste

» Antes de comegar o teste de funcionamento, mega a tenséo no lado primario do disjuntor de seguranga.

+ Verifique se todas as valvulas de paragem do liquido e do gas estao totalmente abertas.

+ Verifique se a tubagem e as ligagdes elétricas correspondem. A verificagao de erro de ligagao elétrica pode ser utilizada de forma
conveniente para ligagbes elétricas no subsolo e outras ligagdes elétricas que ndo possam ser verificadas diretamente.

1. Verificagao de erro de ligagao elétrica

+ Este produto consegue corrigir automaticamente um erro de ligagéo
elétrica.

+ Carregue no "interruptor de verificagéo de erro de ligagéo elétrica”" na
PCB de assisténcia da unidade de exterior. No entanto, o interruptor
de verificagédo de erro de ligagao elétrica n&o ira funcionar durante
3 minutos apds o disjuntor de seguranga ser ligado ou consoante as

PCB de assisténcia

condigdes do ar exterior (Consulte a Nota 2.). Cerca de 15-20 minutos YO
depois de carregar no interruptor, os erros nas ligagdes elétricas serao 10
corrigidos. 20O
3@
Os LED do monitor de servigo indicam se a corregdo é ou ndo possivel, +O —
conforme ilustrado na tabela abaixo apresentada. Para obter mais 50
informagdes sobre a leitura do visor LED, consulte o0 manual de assisténcia. Interruptor @
de verificagdo

de erro de —Y

Se nao for possivel a autocorregao, verifique a tubagem e as ligagdes g?eatﬁig (SW3) ®
elétricas da unidade de interior da forma habitual.

LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Mensagem
ilels[el) Intermitente Corregéo automatica impossivel
Estado Intermitente Corregéo automatica concluida
{} (Um ou mais LED 1 a 4 ACESOS) Paragem fora do normal [NOTA. 4]

Exemplo correto de ligagdes elétricas

Placa de bornes

« A figura da esquerda apresenta as
ligacdes de derivagao.

\ [/
Da divisdo C Da divisdo Bpara  Dadivisdo D para Da divisao A
para a "cozinha" a"sala de estar" 0 "quarto das criangas"  para o "quarto”

@ Verificagéo de erro de ligagao elétrica

Sequéncia de iluminagéo dos LED apés
uma correcgao das ligagdes elétricas.
Ordem de iluminagéo dos LED: 2 1 >3 >4

NOTA:

1) Para duas divisdes, os LED 3, 4 e 5 ndo s&o apresentados, para trés divisdes, os LED 4 e 5 ndo s&o apresentados e,
para quatro divisdes, o LED 5 nado é apresentado.

2) Se a temperatura do ar exterior for igual ou inferior e 5°C, a funcdo de verificagéo de erro de ligagao elétrica ndo
funcionara.

3) Depois de a operagao de verificagdo de erro de ligagao elétrica estar concluida, a indicagdo do LED ira continuar até
comegar o funcionamento normal.
Isto & normal.

4) Siga os procedimentos de diagndstico do produto. (Os detalhes da detegao de erros do produto sdo indicados na parte
posterior da placa do lado direito.)
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Operacao experimental e teste

2. Operacgao experimental e teste

1) Para testar o arrefecimento, regule para a temperatura mais baixa. Para testar o aquecimento, regule para a temperatura
mais alta. (Dependendo da temperatura ambiente, apenas o aquecimento ou o arrefecimento (mas néo os dois) poderao

ser possiveis.)

2) Depois de parar a unidade, ndo sera possivel inicia-la novamente (aquecimento ou arrefecimento) durante cerca de

3 minutos.

3) Quando a operacéo experimental é realizada no modo QUENTE imediatamente apds ligar o disjuntor, em alguns casos
ndo sera libertado qualquer ar durante cerca de 15 minutos para proteger o ar condicionado.
4) Durante o teste de funcionamento, verifique primeiro o funcionamento de cada unidade individualmente. Em seguida,
verifique também o funcionamento simultaneo de todas as unidades de interior.

Verifique a operagédo de aquecimento e de arrefecimento.

5) Quando a unidade se encontrar em funcionamento ha cerca de 20 minutos, meca as temperaturas da entrada e da saida
da unidade de interior. Se as medigbes forem superiores aos valores indicados na tabela abaixo apresentada, estdo

normais.

Arrefecimento

Aquecimento

Diferenca de temperatura entre a entrada e a saida

Aprox. 8°C

Aprox. 20°C

pecas. Isto é normal.

(Quando estiver em funcionamento numa diviséo)
6) Durante a operagdo de arrefecimento, podera ocorrer a formagao de gelo na valvula de paragem do gas ou noutras

7) Opere as unidades de interior de acordo com o manual de operagao incluido. Verifique se funcionam normalmente.

3. Itens a verificar

Iltem a verificar

Consequéncias do problema

Verificar

Todas as unidades de interior estdo devidamente instaladas?

Queda, vibragdes, ruido

Foi realizada uma inspecao para verificar se existem fugas
de gas?

Fungéo de aquecimento/arrefecimento
incompleta

Foi realizado o isolamento térmico completo (tubos de gas,
tubos de liquido, partes interiores da extensdo da mangueira
de drenagem)?

Fuga de agua

A drenagem é segura?

Fuga de agua

As ligagdes do fio de ligagdo a terra sdo seguras?

Fuga elétrica

Os fios elétricos estao corretamente ligados?

Funcao de aquecimento/arrefecimento
incompleta

As ligacoes elétricas estdo de acordo com as especificagdes?

Sem funcionamento ou danos por
queimadura

As entradas/saidas das unidades de interior e de exterior estao
isentas de quaisquer obstrucbes?

Fungéo de aquecimento/arrefecimento
incompleta

As valvulas de paragem estdo abertas?

Funcao de aquecimento/arrefecimento
incompleta

As marcas nas ligagdes elétricas e nas tubagens de cada
unidade de interior correspondem (divisdo A, divisdo B, divisao
C, diviséo D, divisdo E)?

Funcao de aquecimento/arrefecimento
incompleta

A regulacao de divisao prioritaria esta definida para 2 ou mais
divisdes?

A regulagao de divisao prioritaria ndo
funcionara.

ATENGAO

+ Certifique-se de que o cliente opera realmente a unidade enquanto observa o manual incluido com a unidade de interior.
Dé instrugdes ao cliente sobre como operar corretamente a unidade (principalmente a limpeza dos filtros de ar,
os procedimentos de funcionamento e o ajuste da temperatura).

» Mesmo que o ar condicionado ndo se encontre em funcionamento, consome energia elétrica. Se o cliente ndo pretender
utilizar a unidade logo apds a instalagao, desative o disjuntor para evitar desperdicios de eletricidade.

» Se carregar refrigerante adicional por se tratar de uma tubagem longa, indique a quantidade adicionada na placa
de especificagbes do lado oposto da tampa da véalvula de paragem.

BPortugués
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Diagrama das tubagens

Unidade de exterior

Permutador de calor Vélvula eletronica de expanséo
[ Termistor da temperatura do ar exterior Il Termistor (liquido)  Filtro
Coletor refnet
7,9 CuT 6,4 CuT -
: . = i FH {-Divisgo A | 1pagens
6,4 CuT, "
( Termistor do permutador de calor m ( )| tocais
Liquido
1 locur <7fﬁ Silenciador com filtro 7.9 CuT {>l.<} 6.4 CuT = n t+ | Divisao B
2.5 Cull (64 CuT)
) 9,5 CuT
Coletor refnet Distribuidor 7,9 CuT 6,4 CuT — ﬁ o | bivisso C
FH
(6.4 CuT)
Tubo capilar
Motor do ventilador
Hélice do ventilador
/ \ Valvula de paragem do liquido
RN —>
——=> 12,7CuT
9,5 CuT
Vélvula de 4 vias
127 CuT - 150 CuT Tu.bagens locais
Gas
P - Termistor (gas)
! Coletor refnet
E l127er o 41 Divisao A
> (9,5 CuT)
°
i 12,7 CuT ivisa
Pressostato de alta pressdo CLE- fH 7(?2"’;53‘3;;
Reposigdo manual Silenciador
12,7 CuT ivis
Reposigdo automatica P AL LI ) 7(102"’;5(3:35
Silenciador <« 5
159CuT <=—— 3
Termistor do tubo de descarga D E
Acumulador
Fluxo de refrigerante Compressor Valvula de paragem do gés
Acumulador
—> Arrefecimento
Aquecimento 127 CuT Modelos aplicaveis
3MXM40M2V1B
3MXM52M2V1B
3AMXM52M2V1B
Unidade de exterior
Permutador de calor Vélvula eletronica de expansao
1 Termistor da temperatura do ar exterior ™ Termistor (liquido)  Filtro
Coletor refnet @ (iquido)
7,9 CuT. 6,4 CuT -
q s s = il {+ + Divisao A Tubagens
] (6.4CuT) | [UP29
Termistor do permutador de calor cha\s
7,9 CuT — 7,9 CuT 64CuT ‘ ) Liquido
0 : o5cuT Q 5 frt | Divisao B
d (6.4 CuT)
9,5 CuT
Coletor refnet Distribuidor 7,9 CuT 6.4 CuT — - Lo | bvisso o
o~
(6.4 CuT)
Motor do ventilador
I | Valvula solendide 9,5 CuT
Hélice do ventilador v 9,5 CuT
J/ \ Silenciador com filtro
12,7 CuT 9,5 CuT
< .
RN 15,9 CuT 12,7 CuT 15.9 CuT Tubagens locais
Gas
o Termistor (gas)
Coletor refnet
S 70T 4o Divisao A
3 +———— ——tH|-
&) (9,5 CuT)
©
i 127CuT ivisa
Pressostato de alta pressao Y fH 7(?2'\/;533.%
Reposigdo manual Silenciador
12,7 CuT isa
Reposigéo automatica L S 7(1[)2"’;3235
Silenciador <— =
159 CuT  <——— 3
Termistor do tubo de descarga D ;
Acumulador
Fluxo de refrigerante Compressor Valvula de paragem do gas
Acumulador

—> Arrefecimento

—==> Aquecimento 12,7 CuT Modelos aplicaveis

3MXM68M2V1B

Categorias PED de equipamento - Pressoéstatos de alta presséo: categoria 1V; Compressor: categoria Il; Acumulador: categoria |;
Outros equipamentos art. 3.° §3.

NOTA:
Quando o pressostato de alta presséo esta ativado, deve ser resposto manualmente por um técnico qualificado.
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Diagrama das tubagens

Unidade de exterior

Permutador de calor Vaélvula eletronica de expansao
[ Termistor da temperatura do ar exterior ™ Termistor (liquido) Filtro
Coletor refnet (liquide)
7,9 CuT 6,4 CuT -
= i }-+ I Divisao A Tubagens
D / (64CuT) | jocais
Termistor do permutador de calor
Liquido
7,9 CuT. 6,4 CuT —_
O[] ; i b+ | Divisao B
- (6,4 CuT)
) 9,5CuT
Coletor refnet Distribuidor 7,9 CuT
9 Cu 6,4 CuT — T } H I Divisdo C
(6,4 CuT)
7,9 CuT & 64CuT .
Motor do ventilador 6.4 CuT FHH }-H I- Divisao D
} Valvula solendide 9,5CuT (6,4 CuT)
Hélice do ventilador v 9,5 CuT
/ \ Silenciador com filtro
—
g 12,7 CuT 9,5 CuT
Vélvula de paragem do liquido
Valvula de 4 vias *
P /
- 15,9 CuT 12,7 CuT 15,9 CuT Tubagens locais
. 9,5 CuT Gas
o Termistor (gas)
Coletor refnet
E et & . 1 | Divisdo A
o) (9,5 CuT)
°
i 127CuT isa
Pressostato de alta presséo Silenciador |1 *(Eg”éi%B
Reposigao manual Silenciador
12,7 CuT isa
Reposigéo automatica e 7(?2“/7'5881.(;
Silenciador < 5
15,9 CuT <= —— 3 127 T
Termistor do tubo de descarga [] g’ [ LA LI s E S 7(1D2W‘;588T[))
Acumulador
Fluxo de refrigerante Compressor Vélvula de paragem do gas
Acumulador

—> Arrefecimento

——=> Aquecimento 12,7 CuT Modelos aplicaveis
4AMXMBBM2V1B

Unidade de exterior

Termistor da temperatura do ar exterior Valvula eletronica de expansao

7.9 CuT M Termistor (liquido) ~ Fil
Permutador de calor M (lia ) Filtro
— Coletor de liquidos | |7,9 CuT 64CuT [ L _
<-—— 95CuT i TH {- Divis8o A| Typagens
(6,4 CuT) cais
3 Liquido
3 -
D o Distribuidor 7,9 CuT 6.4 CuT — ﬁ Lt | Divisao B
Coletor de liquidos (6,4 CuT)
Permutador de calor "
) 79CuT Tubo capilar 790uT 6.4 CuT
e 2= 1 FH + Divisdo C
PRRAIET (6.4 CuT)
= m
Coletor refnet [RELNS 7.8 CuT L2 S ] F++ | Divisao D
Termistor do permutador de calor I | Valvula solencide 84 CuT 9,5 CuT (6,4 CuT)
% 9,5 CuT|
Motor do ventilador Silenciador com filtro
—>
Heélice do ventilador 12,7 CuT 9,5 CuT Coletor refnet
Valvula de 4 vias ¢
<— o/
JRNEN 15,9 CuT 12,7 CuT 15,9 CuT ;‘{bage"s locais
as
o Termistor (gas)
Coletor refnet
e 'MO—FH _ Divisao A
b (9,5 CuT)
o
i 12,7 CuT ivisa
Pressostato de alta presséo Silenciador [T ACCL N " ,(?év;sgsTla)
Reposi¢do manual Silenciador
12,7 CuT ivisa
Reposigéo automatica e S N T) 7?\,:‘/9‘5235
Silenciador <« -
159 CuT <= —— 3 27T
Termistor do tubo de descarga D % —'Ll;l:'o—‘»}# 7(%\’;’583.}3)
Acumulador
Fluxo de refrigerante Compressor Vélvula de paragem do gés
Acumulador
—> Arrefecimento
——=> Aquecimento 12,7 CuT Modelos aplicavei
4MXM80M2V1B

Categorias PED de equipamento - Presséstatos de alta pressao: categoria 1V; Compressor: categoria Il; Acumulador: categoria |;
Outros equipamentos art. 3.° §3.

NOTA:
Quando o pressostato de alta presséo esta ativado, deve ser resposto manualmente por um técnico qualificado.
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Diagrama das

Unidade de exterior

tubagens

Permutador de calor

Coletor refnet

Termistor da temperatura do ar exterior
7,9 CuT

—

Coletor de liquidos
<--- T

9,5Cu

Distribuidor

7,9 CuT

Coletor de liquidos

Permutador de calor

Tubo capilar

7.9 CuT
[t §
7.9 CuT
PRaihAty

O N O

gour C

7,9 CuT
"

Termistor do permutador de calor Valvula solendide

Valvula eletronica de expansdo

M @ Termistor (liquido) ~ Filtro
7,9 CuT {>‘.<} 6,4 CuT — . } H
7,9 CuT 6,4 CuT — i
H
7,9 CuT {@} 6,4 CuT — i b
7,9 CuT 64CuT 8 "
fH
7,9 CuT {@} 6,4 CuT — i b

i~ Diviséo A
(6.4 CuT)

[~ Diviséo B
(6.4 CuT)

r Divisdo C
(6.4 CuT)

i~ Divisdo D
(6,4 CuT)

i Divisdo E

Motor do ventilador Silenciador com filtro
—
Hélice do ventilador 2 12,7 CuT 9,5 CuT Coletor refnet
Valvula de 4 vias
< . : .
——> 15,9 CuT 12,7 CuT 15.9 CuT Tubagens locais
- 9,5 CuT Gas
- Termistor (gas)
Coletor refnet
E ,w._ﬂ, _ Divisdo A
2| (9,5 CuT)
e
lenci 127CuT ; is3
Pressostato de alta pressao D) fH 7(5)2”23%5
Reposigao manual Silenciador
12,7 CuT isd
Reposigao automatica '4:|0—§»H 7(?2“/7'583_5
Silenciador <— 3
159CuT <Z—— 3 rCeT
Termistor do tubo de descarga D % ,‘“4:'._‘,}, 7(?5\@53&[))
Acumulador I — | piisao
: 5 5 (15,9 CuT)
Fluxo de refrigerante Compressor Valvula de paragem do gas
Acumulador /

—> Arrefecimento

——=> Agquecimento

12,7 CuT

Modelos aplicaveis
5MXMIOM2V1B

(6.4 CuT)

Tubagens
locais
Liquido

Categorias PED de equipamento - Presséstatos de alta presséo: categoria IV; Compressor: categoria Il; Acumulador: categoria I;
Outros equipamentos art. 3.° §3.

NOTA:

Quando o pressostato de alta presséo esta ativado, deve ser resposto manualmente por um técnico qualificado.
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